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Planta Elétrica do Pav. Térreo
4 POSTE DA REDE
DE DISTRIBUIGAO
® ¢ NOTAS: )
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
CONECTOR E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM
CENTIMETROS.
3- TODAS AS CAIXAS METALICAS DEVEM SER
2 CABOS UNIPOLARES ATERRADAS.
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Lista de Materiais

Elétrica

Acessorios p/ eletrodutos

Legenda

Bucha para eletroduto

1/2" 3 p¢

Bujao de aco galvanizado

3/4" 1p¢

Caixa PVC

4x2" S p¢

Caixa PVC octogonal

3x3" 8 p¢

Contra-bucha para eletroduto

172" 3 p¢

Curva 135° PVC rosca

1/2" 2 pg

Curva 90° PVC longa rosca

172" 2 pg

Luva PVC rosca

1/2" 4 p¢
Acessorios uso geral

Arame ago galvanizado

14BWG 4.00 m

Massa para calafetar

1 kg 1 kg

Parafuso cabega quadrada

16x120mm 2 pc

100x100x80

Caixa de medi¢cdo em poste

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de servigo aérea

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Luminaria p/ ldamp. incand. comum - poste

Luminaria spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso

Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)

10 mm? 117.50 m

2.5 mm? 309.20 m
Caixa de passagem - embutir

Aco pintada (ref Brum)

100x100x80 mm 8 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao retangular 3 p¢

Placa p/ 2 fungdes retangulares 2 p¢

S/ placa

Interruptor 2 teclas simples 2 pc

Tomada universal retangular 2P+T 10A 3 pc
Dispositivo de Protecao

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10A 3 p¢

90A 1p¢
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

3/4" 105.90 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 39.20 m
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 2.00 m
Luminaria e acessorios

Luminaria p/ poste p/ incandescente

150 W 12 p¢

Poste decorativo

Soquete

base E 27 20 p¢

Spot

1 compacta 8 pc
Lampada Incandescente

Uso geral

150 W 12 pc
Lampada fluorescente

Compacta reator integrado

23 W 8 p¢
Material p/ entrada servico

Armagcéo secundaria ago laminado

2 estribos, haste 16x350mm 2 pc

Cabo cobre nu

Segdo 10mm? 1p¢

Cinta circular ago galv. p/ poste

16mm x 120mm 2 p¢

Conector tipo cunha

P/ ramal de servigo 4 pc

Haste de aterramento ago/cobre

16x2400mm c/conector 1p¢

Isolador roldana

76X79mm 4 pg

Poste concreto armado

100x100 - 150daN - Medicdo mono/bifasicas 1 pc

Quadro de medicéo - CELTINS

Caixas de medicédo - CP-REDE

Tipo CME (1 medidor monofasico - Cat. M1, M2 e M3) 1 pc

Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. monof:., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 8 disj. unip. - In Pente 100A

1p¢

Legenda das indicagdes

100x100x80
2PT
H2,40

Aco pintada - piso (ref Brum) - 100x100x80 mm
Tomada retangular - 2P+T 10A - baixa

Uso geral - poste decorativo - 2x150W - altura2,40m

QD1 (QUADRO DE DISJUNTORES )

Quadro de Cargas (QD1)
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300 W TOMADAS

Poténcia Instalada (W)

Conduto @1.1/2"
1#10(10)10 mm?

Marrom

VN

Azul claro

N

10A

(l\ 2.5
o

ILUMINACAO INTERNA

10A

{l\ 2.5
o

ILUMINACAO EXTERNA

Verde

184 W 1

1800 W 2

Circuito Descrigao Esquema| Método \Y lluminacdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segédo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. (V) 23 150 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2)] (A) | (A) (%) (%)
ILUMINACAO INTERNA F+N B1 220V 8 184 184 R 184 1.00] 0.80| 1.0 25| 24.0] 10.0 Ok
2 ILUMINACAO EXTERNA F+N B1 220V 12 1800 1800 R 1800 1.00 ] 1.00| 4.1 25| 24.0] 10.0 Ok
3 TOMADAS F+N+T B1 220V 3 375 300 R 300 1.00] 0.80| 2.1 25| 24.0] 10.0 0.21 0.21 Ok
TOTAL 8 12 3 2359 2284 R 2284 0 0
Quadro de Demanda (AL1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacdo e TUG's (Casas e Apartamentos) 1.98 75 1.49
Uso especifico 0.38 100 0.38
TOTAL 1.86
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